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Uzupełnienie do pkt. 7.5. Montaż elektryczny.

Po podłączeniu części składowych ciepłomierza przelicznik zaleca się zaplombować plombą 
użytkownika (zaciśniętą na drucie przewleczonym przez ucha obu części obudowy). 
Po podłączeniu części składowych i zaplombowaniu ciepłomierz jest gotowy do pracy.

a) część dolna, mocowana do ściany,
 zawierająca listwę przyłączeniową

b) część górna, zawiera elektronikę pomiarową

b)

a)

Rys. 5. Budowa przelicznika wskazującego.

Rys. 6. Schemat listwy podłączeniowej standardowej wersji przelicznika wskazującego.

Rys. 7. Schemat listwy podłączeniowej przelicznika wskazującego w wersji M-Bus.

Rys. 8. Schemat listwy podłączeniowej przelicznika wskazującego z czujnikami temperatury   
 cztero-przewodowymi.



 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 
/Numer: 6F_57T.1 
  
 
Nazwa wydawcy :       ENBRA POLSKA Sp. z o.o.  Kraków 
 Adres wydawcy:           ul. Dojazdowa 4 30-105 Kraków 
 
Przedmiot deklaracji:   Ciepłomierze Enbra Sontex 

typ:  531 
                   producent:   Sontex SA 
       adres producenta:   Sontex SA 2605 Sonceboz Schweiz 
 
      klasa dokładności:   3 
 
      klasa temperatury:   T200 
     
           przeznaczenie:   Pomiary, odczyt, zapis wielkości pobranej energii cieplnej i chłodzenia 
 
  
Niniejszy przedmiot deklaracji wypełnia wymagania następujących aktów 
normatywnych: 
 
Ustawy Sejmu R.P. z dnia 11 maja 2001 r. –„Prawo o miarach“ (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 
2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, 
poz. 1834, 2007 r. Nr 176, poz. 1238)  
oraz 
Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
przyrządów pomiarowych 
(Dz. Urz. WE L 135 z 30 kwietnia 2004 r.)  
 
Dz.U. z 2008 r. nr 2; poz. 2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie 
wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego 
zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych 
 
Niniejszy przedmiot deklaracji został wprowadzony do obrotu na podstawie: 
 
Świadectwo Badania Typu Przyrządu Pomiarowego nr DE-07-MI004-PTB002 Niemieckiego 
Państwowego Instytutu Fizyko-Technicznego (PTB)  zgodnie z Dyrektywą 2004/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie przyrządów pomiarowych. 
 
Specyfikacja techniczna: 
 
Norma EN 1434 – Ciepłomierze 
 
Dystrybutor wyrobu : 
 
ENBRA POLSKA Sp. z o.o.  Kraków 
DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE DOSTARCZONE WYROBY SĄ ZGODNE Z 
DANYMI ODNIESIENIA CYTOWANYCH AKTÓW I W PEŁNI ODPOWIADAJĄ WYMOGOM 
DOTYCZĄCYM MONTAŻU WODOMIERZY . 
                                 Andrzej Wróbel 

      Dyrektor 
Kraków  dnia 15 01.2008 roku       




